
12m3

R.I

protegido contra intempéries

DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS

ÁGUA PRESSURIZADA - 2A

PÓ QUÍMICO SÊCO BC - 20 B:C

            SISTEMA CENTRALIZADO - VIDE PROJETO
                     INSTRUÇÃO TÉCNICA  Nº 18/2018
                                           N B R - 10898

  ACIONADOR JUNTO A CADA HIDRANTE - VIDE PROJETO

                        INSTRUÇÃO TÉCNICA  Nº 19/2018
              N B R - 9441

QUANTIDADE  19  -  TUBULAÇÃO Ø 65 mm - FERRO GALV
MANGUEIRAS  Ø 40mm - COMPR. LANCE  30m

ESGUICHOS  Ø 16 mm - INSTRUÇÃO TÉCNICA  Nº 22/2 018

             VIDE  QUADRO DETALHES DO SISTEMA

                           PLANILHA DE CÁLCULO

                   INSTRUÇÃO TÉCNICA  Nº 22/2018

                       INSTRUÇÃO TÉCNICA  Nº 06/2018

                                VIDE QUADRO DETALHES

                          INSTRUÇÃO TÉCNICA  Nº 20/2018

BAIXO 300

acabamento
I, II-A, III-A ou IV-A

revestimento

acabamento
I ou II-A

revestimento

acabamento
I ou II-A

revestimento

RISCO CARGA DE INCÊNDIO em MJ/m²

                         VIDE QUADRO DETALHES

                             INSTRUÇÃO TÉCNICA
                                      Nº 21/2018

INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS

EXTINTORES

ILUMINAÇÃO DE
   EMERGÊNCIA

 ALARME

HIDRANTES

SINALIZAÇÃO DE
   EMERGÊNCIA

  ACESSO E

                ESTACIONAMENTO

             VTR EDIFICAÇÃO

 DETALHES DO
  SISTEMA DE
  HIDRANTES

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 56.819/11

GRUPO OCUPAÇÃO DIVISÃO DESCRIÇÃO EXEMPLOS

CARGA DE INCÊNDIO  -  IT 14

OCUPAÇÃO / USO DESCRIÇÃO DIVISÃO CARGA DE INCÊNDIO
           em MJ/m²

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E
                REVESTIMENTO  -  IT  10/2018

PISO

PAREDE e DIVISÓRIA
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BOMBA DE INCÊNDIO EM BY PASS - IT 22

  VAZÃO
150 l/min

24h e m Re gime  de Supe rvisão
15 min em R egime de  Alarme

A UTON OM IA:

BATERIAS DO  SISTEMA DE
ALARME

CENTRAL D E DETECÇÃO
ALARME E SPRINKLER

BOTO EIRA ACIO NADOR
ALARME
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BOMBA D E INCÊNDIO

REG ISTRO DE RECALQUE

H ID RANTE SIMPLES

ÁGU A PRESSU RIZADA - 2A

PÓ QU ÍMICO SECO  BC - 20
B:C
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EMERG ÊNCIA DE
ACLARAMENTO
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EMERG ÊNCIA DE
BALIZAMENTO

CENTRAL D O SISTEMA DE
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EMERGÊNCIA

BATERIAS DE ACU MU LADORES
PARA O SISTEMA DE

ILU MINAÇÃO DE EMERG ÊNCIA
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CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL

Q UAD RO DE DISTRIBUIÇÃO
D E LU Z (Q DL)

S
IS

T
E

M
A

 E
LÉ

TR
IC

O
O

U
TR

O
S

CENTRAL DE GLP

ENTRADA PARA O CB

COMBATE A INCÊNDIO

LEGENDAS

CHAVE
G ERAL

CONSUMO

BOMBA

ENTRADA
G ERAL

CHAVE
PARA

BOMBA

Bom ba  de   Inc ê ndio  do  Siste m a  de   H idrantes   no  nível  do  piso  do
Re se rv atório   (  e le v ado )   -   v e rificar  ANEXO  "C"  da  IT 22.
H av e rá um a Botoe ira tipo (  liga -  de sliga ), junto a Bomba de Incêndio.
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PASSEIO

REGISTRO DE RECALQUE - IT 22

Válvu la de
 Retenção

Registro de
 Paragem

Ø 65  mm

0,40 cmVálvu la de
 Retenção

Registro de
 ParagemBomba  de Reca lque

   Centri fuga com
   Motor Elétrico

  Vai para a Rede de
Hidrantes  - Ø 65 mm

ESQUEMA LIGAÇÃO BOMBA DE INCÊNDIO - IT 22

RESERVA DE INCÊNDIO
                  12 m³
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CAIXA DE ABRIGO METÁLICA

PLACA DE SINALIZAÇÃO

CHAVE DE MANGUEIRA

ESGUICHO REGULÁVEL
Tronco Cônico  Ø40mm - Requinte Ø 16 mm

ADAPTADOR - Ø65 mm  /  Ø40mm

MANGUEIRA  Ø40mm - Comprimento  Máximo 30 m

REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° Ø65mm

ACIONADOR "QUEBRA-VIDRO" DO ALARME

ELETRODUTO METÁLICO SE APARENTE
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TIPO DO SISTEMA DE HIDRANTES

VAZÃO E RESERVA DE INCÊNDIO
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TUBULAÇÃO GALVANIZADA  -  Ø 65mm

SISTEMA DE HIDRANTES - IT 22

0
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1º E 2º GRAU

E-1 300ESCOLAS  EM GERAL

QUADRO DE ÁREAS

1 P-45

R.R.

EDUCACIONALE E-1 ESCOLAS  EM GERAL
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01/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPÉIA - CNPJ: 44.483.444/0001-09

CORTE AA E TÉRREO

RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO Nº 50 - BAIRRO: JUSCELINO KUBITSCHEK - POMPÉIA/SP

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

INDICADASABR/2019PAU LO HEN RIQU E MA RINO PRIED OLS - CR EA : 5060759556-SP ART Nº 28027230190174866
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ver detalhe

ESCALA 1:100
IMPLANTAÇÃO GERAL/COBERTURA

elevado

ISOMETRICO
S/ escala


